
G2,43 S1,00
L100,00 Ду50
h0,43 v0,331

G2,43 S1,00
L100,00 Ду50
h0,43 v0,331

G2,33 S1,80
L30,00 Ду70
h0,03 v0,168

G0,10 S1,80
L20,00 Ду50
h0,00 v0,014

G0,10 S1,50
L20,00 Ду50
h0,00 v0,014

G2,33 S1,50
L30,00 Ду70
h0,02 v0,168

G9,27 S1,00
L3,00 Ду100
h0,01 v0,328

G0,67 S1,80
L130,00 Ду100
h0,00 v0,024

G0,67 S1,80
L10,00 Ду50
h0,00 v0,091

G6,83 S1,80
L113,00 Ду100
h0,11 v0,242

G5,16 S1,80
L40,00 Ду100
h0,03 v0,183

G1,00 S1,80
L5,00 Ду50
h0,01 v0,136

G4,03 S1,20
L70,00 Ду100
h0,03 v0,142

G1,14 S1,80
L5,00 Ду50
h0,01 v0,154

G3,08 S1,20
L70,00 Ду100
h0,01 v0,109

G0,95 S1,80
L5,00 Ду50
h0,00 v0,130

G1,96 S1,00
L70,00 Ду100
h0,01 v0,069

G1,12 S1,80
L5,00 Ду50
h0,01 v0,152

G0,98 S1,00
L40,00 Ду100
h0,00 v0,035

G0,98 S1,80
L5,00 Ду50
h0,01 v0,133

G0,98 S1,00
L17,00 Ду50
h0,01 v0,133

G0,98 S1,00
L17,00 Ду50
h0,01 v0,133

G0,98 S1,00
L40,00 Ду100
h0,00 v0,035

G0,98 S1,50
L5,00 Ду50
h0,00 v0,133G1,96 S1,00

L70,00 Ду100
h0,01 v0,069

G1,12 S1,50
L5,00 Ду50
h0,01 v0,152G3,08 S1,00

L70,00 Ду100
h0,01 v0,109

G0,95 S1,50
L5,00 Ду50
h0,00 v0,130G4,03 S1,00

L70,00 Ду100
h0,02 v0,142

G1,14 S1,50
L5,00 Ду50
h0,01 v0,154

G5,16 S1,50
L40,00 Ду100
h0,02 v0,183

G1,00 S1,50
L5,00 Ду50
h0,01 v0,136

G0,67 S1,50
L10,00 Ду50
h0,00 v0,091

G0,67 S1,50
L130,00 Ду100
h0,00 v0,024

G6,83 S1,50
L113,00 Ду100
h0,11 v0,242

G9,27 S1,00
L3,00 Ду100
h0,01 v0,328

СТОРОЖКА
Gот=0,10

Gгвс=0,00
dP=9,1

Административное здание
Gот=1,84
Gгвс=0,49
dP=9,1

ул.Сурова, 80
Gот=0,92
Gгвс=0,06
dP=9,6

ул.Сурова, 78
Gот=0,92
Gгвс=0,06
dP=9,6

ул.Сурова, 76
Gот=1,04
Gгвс=0,07
dP=9,6

ул.Сурова, 74
Gот=0,92
Gгвс=0,03
dP=9,6

ул.Сурова,  72
Gот=0,95
Gгвс=0,19
dP=9,7

ул.Сурова, 70
Gот=0,94
Gгвс=0,06
dP=9,7

КНС
Gот=0,67
Gгвс=0,00
dP=9,7

Котельная РСУ
40,0м | 30,0м
95,0C | 70,0C

УЗ
40,9 / 31,7
dP=9,1

Тк3
41,2 / 31,4

dP=9,8

Уз.кот.
41,3 / 31,3

dP=10,0

Тк4
41,2 / 31,4

dP=9,8

Тк5
41,2 / 31,4

dP=9,7

Тк6
41,1 / 31,5

dP=9,7

Тк7
41,1 / 31,5

dP=9,6

Тк8
41,1 / 31,5

dP=9,6

Тк9
41,1 / 31,5
dP=9,6


